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REFERENCIAS

NOTA:
La Contratista debera ajustar la cantidad de artefactos y las potencias al proyecto definitivo que respondera al
Columna téenica de electricidad e Informatica calculo luminotécnico que la misma debera realizar y a la modulacion de los cielorrasos que condicionen su distribucion.

Tablero Seccionagl existentes reubicado

Artefacto existente reubicado, para lograr iluminacion mas distribuida, se deberdm ejecutar los nuevos cableados, con fichas
de conexion si hicieran falta, Reponer los Louver, de S0 W quemados o faltantes y Verificar funcionamiento equipo INVERTER

: PROVINCIA DEL NEUQUEN
A s it S TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
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Artefactos existentes sin reubicar

/ / RS
Area a Remodelar del Area Forense .
@

Artefacto nuevos a colocar, seran panel LED de o0 x 60 x 4cm de 40W —

Integrado sistema tipo BACKLIGHT, de embutir, con tipo de lampara LED TS1 |
ntegrado 220 V material aluminio, panel blanco , luz fria, 4000°K 3700LM gy, | /oblero Secciondl OBRA:

0 Limerac o iior codad ., Remodelacion Area Forense Edificio Judicial - V.

Artefacto Apligue de pared, aluminio inyectado, difusor en cristal N {ablero weccional o reubicar C. . Te J d. ] | Ch M | |
esmerimdo,pjuqntq en %oma’ siliconada, {eﬂecto’r en aluminio IrCU nscrlpCIOn u ICIa - OS a a

anodizado 1x12 W Leds, tipo BETA de Lucciola o similar calidac Mantener la mayor cant. de artefactos de iluminacion ¢/ suministro dual GE y Linea Externa

Ver Plano E-01 dual GE y linea externa PLANO DE : o
JS Fchas nuevas Cafieria doble alimentacion dual  (ver Plano  E—01) Plaﬂta de EleCtrICIdad

2 x 1/27

(@] Tomas c¢/tierra Nuevos , indica 2 fichas de tomas c¢/tierra por cajo
Reutilizar y repartir Linea de tomacorrientes suministrada por Grupo electrogeno Gro y Linea externa DIB _
Ver Plano £—01 por Grupo tlectrogeno y Linea Ebxternd PROYECTO : UJo:

ESCALA 1 100 PLANO N°
- | - | - / Arg. Rodolfo Flores .
bandejas metalicas 200 x o0 mm, a colocar con accesorios y soportes Fn Obra redistribuir Linea de tomacorrientes suministrada solo por Linea externc
Ver Plano £—01 por linea externa MODIF.: FECHA -

Arg. Rodolfo Flores 08/ 2020




